MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl

www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2066/20
Zleceniodawca: JM SOLUTIONS Sp. z 0. o.
ul. Wioctawska 33; 88-230 Piotrkow Kujawski

Numer zlecenia: 2066/20

Numer i opis prébki: '
2599/20 — natrysk w szatni damskiej - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584" —40,0°C
2600/20 — natrysk w szatni meskiej - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584" —39,0°C

Badany obiekt; woda basenowa

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 1223/20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A

Miejsce pobierania: Kryta Phwalniaw ., HERBARIUM HOTEL & SPA” w Chomigzy Szlacheckiej

Data i godzina pobrania: ~ 28.07.2020 godzina 11'S
Data i godzina dostarczenia: 28.07.2020 godzina 14%

Cel badania: ocena jakosci wody — zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jakim powinna odpowiada¢ woda na phywainiach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Data rozpoczecia badan: 28.07.2020
Data zakonczenia badan: 04.08.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2599/20

Wartoséé

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewno§é? 1
parametryczna

PN-EN ISO 11731:2017-08* e
15 Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml \: 100 ?ﬂt - <100
Matryca B: Procedura 7; pozywka C-GVPC

WYNIKI DLA PROBKI nr 2600/20

Wartoéé

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnosé” n
parametryczna

PN-EN ISO 11731:2017-08* ; G mpcloott
Legionella sp. Metoda filtracji membranowe;j A | jtk/100 ml n e 100 lo - <100
Matryca B: Procedura 7; pozywka C-GVPC a3 m

IEROWNIK
Wyniki badan mikrobiologicznych: A 2&5@@3 dia ,ﬁm dzania Jakoécig
sporzqd-it autorvzowgiplan f; Winiarska

Data wystawienia sprawozdania: 04.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemne; zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badar dotyczq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 strone.

Objasnienia:

Wartos¢ parametryczna — zgodnie = Rozporzgd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r. poz. 2016).

Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla catosci
postepowania.

*- granica wykrywalnosci od 1 jtk/ 100mi

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredvtacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN [SO/IEC 17025:2018-02

W —norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny be= zasigpienia

MS LAB Sp. z 0.0.
Rozdzielnik sprawozdania = badar wody: 87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
e Be n s S, NIP 892-12-84-590, Regon 910856337
tel, 54 280 0147

Koniec sprawozdania

Druk nr PJ24 - 10 2020.05.22 wyd. I3 Strona | z |




MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2067/20

Zleceniodawea: JM SOLUTIONS Sp. z 0. o.
ul. Wioctawska 33; 88-230 Piotrkow Kujawski
Numer zlecenia: 2067/20

Numer i opis prébki:

2601/20 — kran w lazience Sali Fitness— wyplyw cieplej wody ze zbiornika lub najblizszy punk czerpalny- temperatura pobranej probki

wody wg PN-77/C-04584"— 52,0°C

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Préobki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 1224/20

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A
Miejsce pobierania: ,, HERBARIUM HOTEL & SPA” w Chomiqzy Szlacheckiej- Sala Fitness

Data i godzina pobrania:  28.07.2020 godzina 113°
Data i godzina dostarczenia: 28.07.2020 godzina 14

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Data rozpoczecia badan: 28.07.2020
Data zakonczenia badan: 04.08.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2601/20

Lp. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewnosé” Wartost i
parametryczna
PN-EN ISO 11731:2017-08* Aiewviivto
1.| Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml s lg{):n}l - <100
Matryca B: Procedura 7; pozywka C-GVPC
J HIE.’?(}'\}NI'
Wyniki badai mikrobiologicznych: A’Z‘BSQCDA d/s Zarzgdzania Jakfééda
[ ‘ A
sporzqd=il autorvzowal o olan‘t?h in iarska

Data wystawienia sprawozdania: 04.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w catosci. Wyniki badar dotyezg wylgcznie pobieranego/ badanego

obiektu.
Sprawozdanie zawiera | strone.

Objasnienia:

1) Wartos¢ parametryczna — zgodnie = Rozpor=gd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia pr=e= lud=i

(Dz. U. = 2017r. poz. 2294).

2)  Niepewnosé pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszer=ona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 93%. Niepewnosé rozszerzong podano dla cafosci

postgpowania.

*- granica wykrywalnosci od 1 jtk/ 100ml
A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
1.Zleceniodawca, 2. MS LAB Sp. = o.0. MS LAB Sp. z o.0.

8_7-§OO Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590. Regon 910856337
tel. 54 280 0147

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2068/20
Zleceniodawea: JM SOLUTIONS Sp. z 0. o.
ul. Wioctawska 33; 88-230 Piotrkow Kujawski
Numer zlecenia: 2068/20
Numer i opis prébki:
2602/20 — lazienka pokdj nr 310~ punkt czerpany najdalej polozony od zbiornika cieplej wody- temperatura pobranej probki
wody wg PN-77/C-04584"—- 42,8°C
Badany obiekt: woda uzdatniona
Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawetek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 1224/20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A
Miejsce pobierania: ,, HERBARIUM HOTEL & SPA” w Chomiqzy Szlacheckiej- Pokdj- I pietro Oficyna

Data i godzina pobrania:  28.07.2020 godzina 11°*
Data i godzina dostarczenia: 28.07.2020 godzina 14*

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Data rozpoczecia badan: 28.07.2020
Data zakonczenia badan: 04.08.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2602/20

Lp. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewnos¢”

Warto$é
parametryczna®

PN-EN ISO 11731:2017-08* i Dieveiesin
1. | Legionella sp. Metoda filtracji membranowe;j PA | jtk/100 ml Y E1 - <100

Matryca B; Procedura 7: pozywka C-GVPC s
2 EIEROWNIR
‘ L8 Larzadeania Jakodely
Wyniki badan mikrobiologicznych: A‘ Asa (T '.()
Jolanta{Winiarskg
sporzqd-it autoryzowal

Data wystawienia sprawozdania: 04.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w catosci. Wyniki badar dotyezq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera [ strone.

Objasnienia:
1) Wartosé parametryczna — zgodnie = Rozpor=gd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia prze= lud=i
(Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

2)  Niepewno$é pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszer=ona. Wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszer=ong podano dla calosci
postepowania.

*- granica wykrywalnosci od 1 jek/ 100m!

A — metoda akredvtowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
I.Zleceniodawea, 2. MS LAB Sp. = o.0. MS L AB Sp
87-500 Ryp:n ul Sportov_fa 22

NIP 882-12-94-590 Regon 910856337
tel. 54 280 0147

- £ 0.0,

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.o0 tel. 54 280 0147

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2069/20

Zleceniodawcea: JM SOLUTIONS Sp. z 0. 0.
ul. Wioctawska 33: 88-230 Piotrkow Kujawski
Numer zlecenia: 2069/2(
Numer i opis prébki:
2603/20 — lazienka pokdj nr 228— miejsce powrotu od podgrzewacza- temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584"— 47,0°C

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 1224/20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A

Miejsce pobierania: ,, HERBARIUM HOTEL & SPA” w Chomigzy Szlacheckiej- Pokdj- II pietro Nowy Dwér

Data i godzina pobrania:  28.07.2020 godzina 114
Data i godzina dostarczenia: 28.07.2020 godzina 14*

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017y, poz. 2294).

Data rozpoczecia badan: 28.07.2020
Data zakonczenia badan: 04.08.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2603/20

Lp. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewno$¢”

Wartos¢
parametryczna”

PN-EN ISO 11731:2017-08* i Wik
Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml = I(-JOn;l - <100
Matryca B: Procedura 7; pozywka C-GVPC

KIEROQOWNIK

: ds farzadiania o akodely
Wyniki badai mikrobiologicznych: Ao&b&@h (ﬁ‘ 41_
Jolanta iaraka

sporzqd=il autoryzowat

Data wystawienia sprawozdania: 04.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badari dotyezq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 strong.

Objasnienia:

1) Warto$é parametryczna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia preez lud=i
(Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

2} Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszer=ona. Wspdtezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla calosci
postepowania.

*- granica wykrywalnosci od 1 jtk/ 100ml
A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, speiniajgea wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny be= zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
l.Zleceniodawca, 2. MS LAB Sp. = o.0. MS LAB S p. Z 0.0
r . . .

87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 822-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 0147

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2070/20
Zleceniodawca: JM SOLUTIONS Sp. z 0. o.
ul. Wioctawska 33: 88-230 Piotrkow Kujawski
Numer zlecenia: 2070/20
Numer i opis prébki:
2604/20 — lazienka pokdj nr 102 punkt czerpalny polozony posrodku od zbiornika cieplej wody- temperatura pobranej probki
wody wg PN-77/C-04584"— 39,9°C
Badany obiekt: woda uzdatniona
Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek. nr protokotu pobrania 1224/20
Metoda pobierania: PN-EN [SO 19458:2007 — A
Miejsce pobierania: ,, HERBARIUM HOTEL & SPA" w Chomigzy Szlacheckiej- Pokdj- I pietro Stary Dwor

Data i godzina pobrania: 28.07.2020 godzina 11%¢
Data i godzina dostarczenia: 28.07.2020 godzina 14*°

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Data rozpoczecia badan: 28.07.2020
Data zakonczenia badan: 04.08.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2604/20

Lp. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewnosé?

Wartosé
parametryczna’

PN-EN ISO 11731:2017-08* e
1. | Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml w 100ml . <100
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC

A._ QQ&QCLOS BKIEROWNIK

ds ;rlu.raa""gx;i‘ag'iaxoscla

Wyniki badan mikrobiologicznych: u
Jotan:af;diniarska

sporzqd-zil autoryzowat

Data wystawienia sprawozdania: 04.08.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badar dotyezq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera | strone.

Objasnienia:

1} Wartosé parametryczna — =godnie = Rozporzgd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lud-=i
(Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

2)  Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewno$é rozszerzona. Wspdtezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dia calosci
postepowania.

*- granica wykrywalnosci od 1 jtk/ 100mi
A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akvedytacji AB 429, spelniajqca wymagania normy PN-EN [SO/IEC 17025:2018-02
W norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
1. Zleceniodawca, 2. MS LAB Sp. = o.0. )
MS LAB Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147

Koniec sprawozdania
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